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Uzupelnienie Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia ( SIWZ) z dnia 05.07.2019 roku na
,» Remont pomieszczen w budynku przy ul. Dalekiej 11A na siedzibe Starostwa Powiatu Grodzi-
skiego "- w czterech niezaleznych czesciach oznaczenie sprawy ZP.272.1.3.2020 ( Ogloszenie w

Biuletynie Zaméwien Publicznych pod pozycja 526046 — N - 2020 z dnia 23.03.2020 roku).

Zgodnie z artykutem 38. ust. 4 o tresci: ,, W uzasadnionych przypadkach zamawiajacy moze przed
uplywem terminu do skladania ofert, zmodyfikowa¢ tres¢ specyfikacji istotnych warunkéw za-
moéwienia. Dokonang zmianeg tresci specyfikacji zamawiajgcy udostgpnia na stronie interneto-
wej, chyba ze specyfikacja nie podlega udost¢pnieniu na stronie internetowe;j. ,, Prawa Zamowien
Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku ( t. j. Dz. U. z2019r. poz. 1843 z pozn. zm.) Zarzad Po-
wiatu Grodziskiego ul. Kosciuszki 30 w Grodzisku Mazowieckim zmienia zapisy w Specyfikacji Istot-
nych Warunkéw Zamoéwienia:

Wyjasnienie i uzupelnienie specyfikacji.

1) Zmianie ulegng pozycje 4, 5, 16 i 17 Kosztorysu ofertowego dla instalacji SAP zalacznika nr 8d do
SIWZ. Praktycznie nie ma mozliwosci wykonania bruzd dla instalacji rur. Nalezy wiec przewidzieé
ich ulozenie w Listwach elektoinstalacyjnych z PCW ( nasciennych, przypodtogowych i $ciennych)
przykrecanych. Zamiast pozycji 4 KNNR 5 1207/05 nalezy wstawi¢ pozycje KNNR 5 0110/04 przy
takiej samej ilosci mb — 1150. Pozycje 5, 16 i 17 kosztorysu nalezy wyzerowa¢ jako zbedne.

2) Jesli chodzi o mozliwo$¢ prowadzenia kabli ppoz. we wspolnych korytkach z instalacjg elektryczng
to jest ty mozliwe tylko gdy beda to korytka dwudzielne - ale dotyczy to tylko kabli bez wymogu
PH90 (komunikacja i odcinajace np. KD), wszystkie kable oznaczone w proj. SSP cecha "PH90"
(sygnalizatory i czg$¢ sterowan) wymagaja przytwierdzenia bezposrednio do podloza (wlasciwego
stropu, Sciany) co wyklucza montaz w rurce lub korytku PVC - do tego zastosowaé mozna np.
metalowe korytka Baks/Niedax a w przestrzeni miedzy tropowej moze to by¢ na uchwytach/wiesza-

kach.



3). Zmianie ulegng kosztorysy $lepe zat. nr 8e w wersjach .ath i. kst oraz kosztorys ofertowy zal. nr 8d
do SIWZ oraz Zbiorcza Tabela Kosztowa zat. Nr 8f do SIWZ.

Zakaczniki:
- kosztorys ofertowy zat. Nr 8d do SIWZ.

Grodzisk Mazowiecki dnia 27.03.2020 rok.
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