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Odpowiadajgc na Panstwa pismo z dnia 21 grudnia 2017 r. Urzad Dozoru
Technicznego uprzejmie informuje, ze zgodnie z trescig § 20 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 811) wstepnie akceptuje
zastosowanie innych odpowiednich srodkéw pozwalajacych na unikniecie ryzyka zgniecenia
osob znajdujgcych sie w szybie poza kabing dzwigu, gdy kabina znajduje sie w jednym
z potozen krancowych.

Urzad Dozoru Technicznego wydajgc wstepng akceptacje na zainstalowanie dzwigu
w budynku zlokalizowanym w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Kilihskiego 8C, ktéry
nie spetnia wymagarn normy PN-EN 81-20 dotyczgcych stref bezpieczenstwa informuje,
ze zastosowane przez instalatora $rodki, pozwalajgce na stworzenie tymczasowych stref
bezpieczenstwa, powinny odpowiadaé poziomowi bezpieczenstwa opisanemu w normie
PN-EN 81-21+A1 lub innym réwnowaznym rozwiazaniom technicznym. Weryfikacja rozwigzan
technicznych pozwalajgcych na unikniecie ww. ryzyka bedzie przeprowadzona w ramach
procedury oceny zgodnosci dzwigu zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2014/33/UE.

Kopig niniejszego dokumentu nalezy:

1. przekazac instalatorowi przeprowadzajacemu ocene zgodnosci dzwigu,
2. dotgczy¢ do dokumentacji dzwigu sktadanej do organu wiasciwej jednostki dozoru
technicznego wraz z wnioskiem o jego zarejestrowanie.
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